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 SCHEDE 
Le schede forniscono indicazioni operative sulle modalità di attuazione delle richieste espresse nei 
capitoli precedenti.  

SCHEDA 1 – CENSIMENTO DI LIVELLO 1 

Ai fini di questo documento si definisce di livello 1 il censimento che contiene le informazioni 
minime sull’impianto di illuminazione necessarie a fare una prima valutazione dello stato di fatto 
dell’impianto. Sulla base di tali informazioni potrà essere realizzato un primo studio di fattibilità 
tecnico-economica di interventi di adeguamento normativo/riqualificazione dell’impianto. 
Informazioni necessarie a realizzare un censimento di livello 1: 

ANAGRAFICA PUNTI LUCE 

Comune  

Numero di abitanti  

Superficie  

Gestore  

Punti luce totali  

Numero di punti luce di proprietà  

Numero di punti luce non di proprietà  

Tipologia di sorgenti luminose 
tipo di sorgente e relativa potenza (ad es. 
vapori di sodio 150 w, vapori di sodio 160 
W ) 

n. di punti luce per sorgente e relativa potenza  

Vapori di mercurio  

Incandescenza  

Fluorescente compatta  

Fluorescente tubolare  

Sodio Alta Pressione  

Sodio Bassa Pressione  

Ioduri metallici  

Alogena  

LED  

Altro  

Tipologia di apparecchi di illuminazione 

tipo di apparecchio Numero 
Apparecchi stradali o funzionali 
assimilabili  

Apparecchi di arredo o da giardino  

Lanterne storiche o assimilabili  

Proiettori  

Altre tipologie  
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STATO DELL’IMPIANTO ELETTRICO29 
(barrare da 1 a 5 a seconda del caso) 

 Sostegni da riqualificare 
(in unità sul totale)  

Linee da riqualificare 
(in metri lineari sul 
totale) 

 

Pessimo Oltre 35% 1 Oltre 8%  

Insufficiente Fino a 35% 2 Fino a 8% 2 

Sufficiente Fino a 20% 3 Fino a 5% 3 

Buono Fino a 10% 4 Fino a 3% 4 

Ottimo Fino a 5% 5 Fino a 1% 5 

Linee aeree 

Percentuale di linee aeree sul totale  

 
NUMERO DEI SOSTEGNI 

Numero sostegni (indicativo)  

Di cui fino a 6m (altezza fuori terra)  

Di cui oltre 6m (altezza fuori terra)  

CONSISTENZA DEI QUADRI DI ALIMENTAZIONE30 

Numero quadri di alimentazione  

Numero quadri da sostituire  

Numero quadri da ricondizionare  

 
ENERGIA ASSORBITA E COSTI ANNUI 

Consumo (anno precedente) [kWh] 

Costo energia (anno precedente) [€] 

Energia assorbita (anno attuale) [kWh] 

Costo energia (anno attuale) [€] 
Costo manutenzione ordinaria annua per impianti di proprietà laddove disponibile 
(anno precedente) [€] 

Costo manutenzione ordinaria annua per impianti non di proprietà laddove 
disponibile (anno precedente) [€] 

Costo manutenzione straordinaria annua laddove disponibile (anno precedente) [€] 
Costo manutenzione ordinaria annua per impianti di proprietà laddove disponibile 
(anno attuale) [€] 

Costo manutenzione ordinaria annua per impianti non di proprietà laddove 
disponibile (anno attuale) [€] 

Costo manutenzione straordinaria annua laddove disponibile (anno attuale) [€] 
 
                                                 
 
30 Per quadri da sostituire si intendono quei quadri di alimentazione i cui singoli componenti e la carpenteria non risultano 
sostituibili o recuperabili singolarmente e pertanto necessitano di una sostituzione completa; per quadri da ricondizionare si 
intendono quei quadri in cui risulta possibile sostituire le singole componenti o la carpenteria senza necessariamente 
sostituire l’intero. 

 


